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Til Kopi til

Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo Vei via Omega Elkraft

Seksjon for Energikonsesjon v/ Knut Darre Christiansen

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

VEDRORENDE SGKNAD OM ANLEGGSKONSESJON OG EKSPROPRIASJONSTILLATELSE FOR A
KABLE DELSTREKNING AV 47 KV REGIONALNETT KRAFTLEDNING MELLOM KORSVOLL
TRANSFORMATORSTASJON OG TONSEN TRANSFORMATORSTASJON - KOMMENTARER TIL
HORINGSUTTALELSER I FORBINDELSE MED HGRINGSRUNDEN FOR KONSESJONSSOKNAD

Det er kommet inn flere heringsuttalelser der srlig tre parter utmerker seg. Dette gjelder @vre Grefsen vel
(OGV) ved Torbjern Togstad, Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) ved styreleder Per Eric Stahlbrand og
beboergruppe pa vestsiden av Ymers vel (BVY). Vi ser et behov for & kommentere og oppklare flere
forhold som papekes i de aktuelle uttalelsene.

Generelle betraktninger
Innledningsvis vil vi nevne noen viktige momenter i forbindelse med saken:

e Ingen beboere vil belastes ytterligere som felge av tiltaket, de aller fleste vil oppnd en lempning

e Alle vil ha kraftledningen vekk, men ikke alle vil ha kabel

e Opprinnelig magnetfeltberegning for luftledningen utfert av Hafslund Nett var beregnet pa feil
grunnlag. Ny beregning er nd gjort av HN, og disse sammenfaller med de beregninger Omega
Elkraft har gjort

e (0,4uT magnetfelt er en utredningsgrense, ikke noen absolutt grenseverdi eller tiltaksgrense

e 0,4uT-grensen angis som et arsgjennomsnitt, dette betyr at feltet gjennom dret kan vaere bade hoyere
og lavere enn dette

Slik vi leser uttalelsene, er det srlig to forhold som géar igjen. Det ene gjelder magnetfeltberegninger og
hvilke feltforhold som vil rade hvis kablingsprosjektet gjennomferes slik det er planlagt. Det andre gjelder
spersmalet om beboerne 1 SGT paferes forringet utsikt som felge av at mast 9 bygges om til kabelendemast.
Magnetfeltforholdene er utredet 1 rapport vedlagt konsesjonsseknaden, og vi mener det er godt dokumentert
1 denne at bade summen av alle effekter som folge av tiltaket og hver enkelt berart part isaer vil fa
forbedrede magnetfeltforhold etter at tiltaket er gjennomfert. Dette vil gjelde uansett hvilken belastning
anlegget blir utsatt for.

I Stralevernrapport 2005:8 nevnes at riving av luftledninger (ombygging til jordkabelanlegg) i seg selv er et
godt tiltak for & sanere magnetfelt, noe som er realitet for det omsekte kabelanlegget.

Postadresse Hovedkontor i‘;‘\:fw" riemttlslun do Telefon Bankkonto
Hafslund Nett AS Drammensvn. 144, Skoyen Sl B 22 43 5800 7058.06.52407
N-0247 OSLO N-0247 OSLO Telefaks Foretaksregisteret

23014360 NO 980 489 698 MVA
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Vimener at losningen som er omsgkt er nagye utredet, teknisk godt planlagt og gir et minimum av ulemper
for de bergrte parter. Enkelte hearingsuttalelser kan derimot tolkes som forsgk pa & fa Oslo Vei AS (OV) til
a pata seg et sterre kablingsprosjekt enn det de strengt tatt behaver.

Vi er kjent med at miljger ost for mast 14 og selvsagt vest for mast 9 er interessert i & grave ned
kraftledningen. Teknisk sett vil ikke en forlengelse av kabelanlegget vare problematisk, men dette
forutsetter at noen er villig til & finansiere tiltaket. En forsinkelse av det omsgkte prosjektet for 4 vente pa at
andre prosjekter skal bli klare for gjennomfering vil medfere en urimelig merkostnad for OV og er derfor
ikke enskelig.

Bakenforliggende forhold

SGT henviser blant annet til de forhold som er presentert 1 konsesjonsseknadens kapittel 1.7 om
bakgrunnen for tiltaket. Vi har forstdelse for at enkelte parter er skuffet over at de ikke vant frem i
forhandlingene med OV om hvilken del av strekningen som skulle kables, men dette kan ikke brukes som
argument senere for & tvinge frem et sterre prosjekt enn det som er nadvendig.

Det er riktig som SGT péapeker at Hafslund Nett (HN) av driftstekniske arsaker péla Oslo Vei (OV) & grave
ned minimum 1000 meter kraftledning. Dette er et generelt krav fra HN da det ikke gnskes & dele opp
regionale kraftledninger i mange lokale kabelstrekninger. OV gnsket i utgangspunktet & grave ned
kraftledningen mellom mast 9 og 10. OV sa seg derfor i forhandlingsposisjon til 4 invitere grunneierne i
omradet med pa en konkurranse om & bidra gkonomisk til gjennomfering av prosjektet.

SGT og beboerne mellom mast 6 og 9 og miljoene ast for mast 10 ble invitert til 4 legge frem sine
gkonomiske tilbud. Ut fra en helhetlig vurdering og godkjennelse fra HN, valgte OV & g for tilbudet fra
sistnevnte som var det mest fordelaktige skonomiske tilbudet.

Kommentarene fra SGT

Vi viser til SGT sine avsnitt om fremtidsrettet lesning og samfunnsansvar. OV er et AS og har sine
ekonomiske forpliktelser overfor sin eier. Dersom Oslo Kommune hadde gnsket 4 la OV subsidiere et tiltak
som ville gitt store verdigkninger for mange grunneiere pa Grefsen, ma vi anta at slike feringer ville
foreligget.

Store deler av heringsuttalelsen tar for seg prosjektets skonomi. Det vises til skjennssaken i 1922 da
kraftledningen ble etablert. SGT nevner ikke at hvis kraftledningen mellom mast 9 og 10 forsvinner, vil
bade synsfeltet og magnetfeltet forbedres. Disse fordelene ber veie opp for at mast 9 bygges om til
kabelendemast. De erstatningsrettslige forholdene mener vi uansett ber innga som en del av
skjennsutmalingen 1 forbindelse med tiltaket. Det antydes videre at det kan bli fremmet erstatningskrav pa 6
MNOK bare for blokk A som felge av at masten bygges om, og 4 kalle dette kravet for "ikke urimelig”
faller vel nettopp pa sin egen urimelighet.

Barnehage GT12

For barnehagen 1 GT12 mener vi det er godt dokumentert at den totale magnetfelteksponeringen for dette
omradet blir vesentlig lavere etter at tiltaket er gjennomfert. Vi minner om at barnehagen er anlagt lenge
etter at kraftledningen kom. Det virker ogsa noe merkelig at tiltaket ikke enskes velkommen all den tid den
totale magnetfeltbelastningen 1 begge de eksisterende barnehagene blir bedre etter at tiltaket er gjennomfort.
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I forbindelse med barnehagen som enskes etablert pa tomten som OV né selger, henviser vi til
Stralevernrapport 2005:8 kapittel 9.2.2 som omtaler utredningsarbeid som utbygger plikter & gjennomfore.
Hvis dagens kraftledning fortsatt skal krysse over tomten, kan det neppe bli aktuelt & plassere noen
barnehage der. Det er derfor urimelig at OV skal métte ta hensyn til fremtidige bygg og tiltak som enna
befinner seg pa planstadiet. Vedlagt er ogsa en oppdatert versjon av Landskapsplanen til rammesgknaden
for Grefsenkollveien 14. Pé tegningen er dagens foreslatte kabeltrase tegnet inn og denne traseen er meget
gunstig sett 1 forhold til planlagt plassering av barnehagebygget nord pa tomten. Tomtens nordvestre hjerne
ved kote 204 vil matte bli berert av kabelanlegget uansett hvilken side av tomten traseen legges pa.

Det vurderes fra var side at en utsettelse av konsesjonsbehandlingen til andre parter med &penbare
skonomiske szrinteresser gis mulighet til & gjennomfere sine prosjekter parallelt med det omsekte vil vaere
urimelig. Dette med bakgrunn i at OV ikke kan palegges a gjennomfere tiltak for andre parter dersom dette
forringer skonomien i eget prosjekt.

Kommentarene fra Ovre Grefsen Vel @GV (NVE 200700982-3)
@GV har 1 likhet med SGT engasjert seg sterkt i mulighetene for 4 fa til en forlengelse av kablingen
vestover til mast 6.

Omega Elkraft AS har pa oppdrag fra OV utarbeidet magnetfeltrapport for tiltaket. De tre anvendte
forlegningsmetodene for kabelanlegg inklusive kabelendemastene er beskrevet og beregnet. Dette i tillegg
til beregninger for eksisterende kraftledning, disse beregningene er utfert pa bakgrunn av belastning,
opphengsgeometri og fasearrangement. @GV peker pa at det er store forskjeller 1 beregningene OE har gjort
og de som Hafslund Nett har sendt ut. OE har i samarbeid med HN undersgkt arsakene til disse
forskjellene, og HN bekrefter 1 e-post mandag 5. mars at de tidligere beregningene fra HN er utfart med feil
faserekkefolge og at dette har gitt kraftige utslag. Nye beregninger er utfort og resultatene sammenfaller i all
hovedsak med de beregninger OE har presentert i sin magnetfeltrapport. Med dette faktum kan vi konstatere
at beregningen fra OE som foreligger gir et korrekt bilde av magnetfeltforholdene.

Som det gér frem av innsendte kart, gir ikke hele kabeltraseen i eksisterende byggeforbudssone for
kraftledningen. Dette er heller ikke omtalt 1 konsesjonssgknaden. Kablene fremfares delvis langs turveien
og delvis inne pa tomten til OV, noe som gér klart og tydelig frem av det vedlagte materialet. Omradet som
beskrives som et “yndet lekeomride for barn™ ligger sa 4 si rett under kraftledningen mellom mast 9 og 8 —
altsa eksponert for det magnetfeltet kraftledningen gir 1 det omradet. Omrader rundt master og under linjer
er uansett ikke egnet som lekeplasser. Dersom kabelanlegget skulle bli forlenget, vil kabeltraseen som folge
av plassmangel, matte gd videre rett under der hvor dagens strekk mellom mast 9 og 8 gir og det omtalte
lekeomrédet vil bli liggende over kabeltraseen.

Det vises pastand om at det blir en negativ lesning for tre barnehager. Kun to av disse eksisterer 1 dag og
begge barnchagene far bedrede magnetfeltforhold etter at prosjektet er gjennomfert. For den barnehagen
som kun er pa planstadiet viser vi til vedlagte Landskapsplan og kommentarer ovenfor.

Som avbatende tiltak er det foreslatt 4 sette kabelendemasten pa Sverre Enevolds plass. Det nevnes ikke at
prisen for dette tiltaket er i overkant av 13 MNOK og en mulig forsinkelse av prosjektet pa inntil 9
méneder. Dette kan ikke betegnes om et “avbgtende tiltak™, men heller et helt nytt prosjekt som gavner
grunneierne mellom mast 6 og 9. Mast 6 er en baeremast som ikke kan brukes til kabelendemast, noe som
krever helt ny kabelendemast. Nye og endrede master medferer gjerne sterkt engasjement fra de nare
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omgivelser, og det er ingen grunn til ikke & anta at dette ogsa vil vere tilfellet her.

Kommentarer til magnetfeltrapporten

Vi bekrefter her at kraftledningen som skal erstattes er en dobbeltkurs ledning pé felles masterekke med
1400 A per kurs og vi viser til kapittel 5.2.1 1 konsesjonssgknaden der dette gar klart og tydelig frem. Alle
beregninger 1 rapporten er gjort for doble linjekurser.

Magnetfeltrapporten har benyttet 65 % belastningsniva som grunnlag i samtlige beregninger. Dette valget er
begrunnet bl.a. i1 Strilevernrapport 2005:8 kapittel 8.8 om utredningskrav. Det henvises til ”gjennomsnittlig
strembelastning”, og for den aktuelle kraftledningen er referansebelastningsnivaet pa 65 % betydelig hayere
enn den reelle gjennomsnittsbelastningen for denne kraftledningen. “Fare var prinsippet” skal da vaere
ivaretatt sett 1 lys av at grensen pa 0,4uT er et arsgjennomsnitt. Den magnetiske feltstyrken er lineaert
avhengig av stremmen, sa alle prosentvise sammenligninger med bakgrunn 1 rapporten vil vare gyldige
uansett hvilket belastningsniva man beregner for. Vi mener derfor at det valgte referansenivéet er forsvarlig.

I avsnittet om fire kabler 1 bakken tar @GV for seg forholdene langs turveien og barnehaven i GNR/BNR
75/836. For dagens kraftledning gar omréidet for 0,4uT feltet ca. 10 meter inn 1 barnehagetomten og
omfatter nesten hele dennes nordestre hjerne. Kabelprosjektet medvirker til at avstanden reduseres til

4,5 meter og kun et hjerne av omradet samt et smalt belte inntil gjerdet vil bli liggende innefor
eksponeringsgrensen. Selve barnehagehuset ligger godt utenfor 0,4uT-sonen og skulle ikke behove
ytterligere utredning.

“Lilleskogen” er betegnelsen pé den trerekken som gér pa estsiden av turveien mellom OV sin anleggstomt
og selve turveien. Dette omréadet er et par meter bredt og bevokst med bjerk. Det vises til at dette er
lekeomréde for barna, men utenfor selve barnehagens tomt. Store deler av det aktuelle omradet i eksponeres
av magnetfeltet fra kraftledningen mellom mast 9 og 10.

I kommentarene rundt forholdene ved kabelendemasten viser vi til magnetfeltrapporten, side 12 og 13. 1
teksten pé side 12 er det en trykkfeil, det skal st "Beregnet felt er 1 storrelsen 0,4uT ca. 6 meter fra
masten.” Dette fremgar for evrig av figuren pé side 13, ytterste sirkel angir grense for 0,4uT og mastens
kant er 2 meter fra nullpunktet. I oppsummeringen er det angitt 8 meter fra masten regnet fra nullpunktet i
beregningen. V1 ser at dette kan skape misforstaelser, og dette beklager vi. Uansett er de oppgitte
diagrammer og figurer tatt direkte fra beregningene og ved uoverensstemmelser er det disse som gjelder.
Som tidligere nevnt er omradet rundt mast 9 pa generelt grunnlag et uheldig sted for barn a leke. Dette vaere
seg enten masten er slik den er i dag eller som kabelendemast. For barnehagen i GT12 vil magnetfelt med
styrke over 0,4uT sa 4 si bli borte som felge av prosjektet og vi mener derfor at anbefalingene for
forvaltningsstrategi her er godt ivaretatt.



5av9

Hafslund §)

Nett
L Vir dato Vir referanse
Vir saksbehandler 2007-03-13 plan//
senioringenier Havard Barli Deres dato Deres referanse

tlif: 928 41 159 e-post: havard.barli@hafslund.no

Som en oppsummering av beregningsresultater vises en oppdatert tabell 2.11. Ingen nye beregninger er
utfert og resultatene er direkte avlest fra rapportens gvrige diagrammer.

Trasetype 0,4pT oppnis ved beregnet
avstand fra senterlinje trase

Eksisterende luftledning 24 meter

Kabel 1 greft 1 bakken, 3 m cc 12 meter

grofter

Rorkanaler i bakken, 3 m cc 11 meter

kanaler

Kombinasjon kanal/greft — 11 meter

avstand pé kanalsiden

Endemast regnet fra midt inni 10 meter

masten

Vimener at forholdene for de omkringliggende barnehagene er godt dokumentert i seknaden, i
kartunderlaget og med de presiseringer som er fremfert her.

Kommentarer om helserisiko

Innkomne uttalelser og kommentarer synliggjor at alle vil bli kvitt kraftledningen, men ingen vil ha kabelen
i naerheten. Isolert sett er dette forstielig men like fullt umulig. Vi mener de lgsninger som er valgt bade
seker & redusere magnetfeltstyrken til et minimum for tilliggende parter, samtidig som kravet til skonomisk
giennomferbarhet blir ivaretatt. Kabling av regionalnett kraftledninger i tettbebygd strgk vil som oftest
matte medfere enkelte kompromisser, som ogsa Stralevernrapport 2005:8 &pner for. Vi er dermed ikke enig
1 at sgknaden gar motsatt vei, verken visuelt og magnetfeltmessig.

Vedrerende konklusjonen

Det konkluderes med at det ikke ber gis konsesjon for etablering av endemast i mast 9. Vi mener derimot
at dette er en god lgsning som gir bedrede magnetfeltforhold for bdde barnehagen og blokk A i SGT.
Forholdene vest for mast 9 er uendrede og ikke en del av seknaden. Vi mener dermed at disse forholdene
ikke kan tillegges vekt i vurderingen. Videre er de tiltak vi gnsker & gjennomfere ved mast 9 innenfor
byggeforbudssonen for kraftledningen. Vi ber derfor om at det gis ekspropriasjonstillatelse med
forhandstiltredelse for skjonn er avholdt, for & legge kablene inn til masten pa strekningen som ligger pa
henholdsvis SGT og Sameiet Grefsen Brannstasjon sine tomter

Begge barnehagene pa hver side av groftetraseen vil fa forbedrede magnetfeltforhold etter at tiltaket er
gjennomfort og alle anleggstekniske og ekonomiske hensyn er forsekt etterkommet sé langt det er mulig. At
kabeltraseen gar inntil en turvei mener vi er av mindre betydning da det her kun er snakk om kortvarig
opphold.

Magnetfeltrapporten er utarbeidet pa fritt teknisk grunnlag, og Omega Elkraft AS opprettholder de
diagrammer og beregninger rapporten presenterer som en ngytral tredjepart. Vi beklager de trykkfeil som er
papekt og at dette har skapt usikkerhet om beregningene, men haper tabellen ovenfor oppklarer disse
forholdene.
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Beboergruppen pa vestsiden av Ymers vei (BVY)

Gruppen ber om at NVE i sin behandling vektlegger at ingen boliger blir utsatt for feltverdier over anbefalt
grenseverdi som oppgitt 1 anbefalingene fra Statens Strilevern og at det 1 boligene er permanente oppholds-
rom vendt mot veien.

Det fremmes pastander om Omega Elkrafts etterrettelighet og kompetanse som konsulent i konsesjonssaker.
Vi ensker 4 poengtere at Omega Elkraft har god erfaring med utarbeidelse av konsesjonsseknader, grunn-
eierkontakt og prosjektering av kabeltraseer. Samtlige dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med
prosjektet er pa forhand godkjent av Hafslund Nett som fremmer krav til foringer for hvordan kabelanlegget
skal etableres. Tiden fra ide og forprosjekt frem til endelig trasevalg og teknisk lgsning kan veere lang, og
flere alternativer blir gjerne vurdert for endelig beslutning tas. Dette ogsa har veert tilfelle 1 denne saken.

For a beskrive prosjektforlepet for endelig kabeltrase, onsker vi 4 gi folgende oppsummering:

Tidlige utkast antydet at det ville vaere mulig a legge begge linjekursene i samme groft/kabelkanal, og
traseforslag for dette alternativet ble skissert. Etter at aktuelle kabelleveranderer ble forespurt om leveranse
har det vist seg at det ikke er praktisk gjennomferbart & benytte en felleskanal i prosjektet da
overforingskravene ikke lot seg overholde. Selv om lgsningen slik denne foreligger blir dyrere for utbygger,
ble det valgt a legge hver kurs 1 atskilte grofter. Begrensende teoretisk snitt for forlegging av kanal og greft
side om side er utredet. 11 kV kabler 1 Ymers vei er hensyntatt og beregnet til 2,11 meter fra senter kanal til
kanten av 11 kV kabler.

I kartunderlaget som felger seknaden er det prosjektert kanal og greft henholdsvis pa vestsiden og @stsiden
av Ymers vei. Vi viser videre til snittegning 000275 vedlagt seknaden. I Ymers vei er det i utgangspunktet
relativt smalt, H,Oslo (Vann- og avlgpsetaten) har ror langs vestsiden av veien og langs estsiden er det
opparbeidet stottemurer langs tomtene. I tillegg til dette gar det to eksisterende 11 kV distribusjonsnett-
kabler i veien. Som det fremgar av snittegningen er minste teoretiske leggeavstand fra 11 kV kablene til
senter av kabelkanalen 1 midten av veien oppgitt til 2,11 meter. I tillegg skal kanten av kanalen minimum
vaere 1 meter unna H,Oslos ledninger i horisontalplanet. Utenfor Ymers vei 6 er prosjektert avstand fra
senter kanal til gstre veikant ca. 3,5 meter. Fratrukket minsteavstanden pa 2,11 meter gir dette ca. 1,40
meter til & legge de tre kabelbuntene 1 greftebunnen (2x11 kV og 2 bunter 4 3x47 kV). Dette er ikke mer
enn absolutt nedvendig for & fa gjennomfort kablingen og samtidig overholde kravene til overforing og
termisk forsvarlig forlegning.

I korrespondansen med Jan Bye (vedlagt konsesjonsseknaden) ble det opplyst at det anleggsmessig vil vaere
behov for noe slingringsmonn sideveis, noe som ogsa ble opplyst pa mete mellom Oslo Vei og blant annet
Jan Bye i januar 2007. Etter at konsesjonssgknaden ble levert ble det utredet at kanalen imidlertid kunne
flyttes noe lenger gstover slik at kanten pa kanalen blir ligger 1 flukt med eiendomsgrensen midt i veien.
Kanalen er derfor na strukket sa langt det er anleggsteknisk mulig unna vestsiden av veien og det kan
dokumenteres at magnetfelteksponeringen for de aktuelle boligene reduseres med mer enn 50 %. I forhold
til dagens situasjon mener vi dette er klar forbedring.

I overenskomstforslag til Jan Bye sendt i desember, vises oppdatert trase for hans tomt med kabelkanalen
lagt 1 vestgrensen av eiendommen (og for gvrig midt 1 Ymers vei).

Heringsuttalelsen inneholder slik vi ser det en rekke uriktige pastander. Forelopig magnetfeltrapport ble
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utsendt nettopp med forbehold om endringer og endelig bearbeiding. At det forekommer endringer fra
utkast til endelig rapport er helt naturlig.

Referert til telefonsamtale med OE, s& ma det 1 lopet av samtalen ha oppstitt en misforstéelse. 3uT er
beregnet magnetfelt midt under kraftledningstraseen. Magnetisk feltstyrke pa 0,4uT, oppnas 23 meter til
siden for senter kraftledningstrase.

OE har flere ganger, bade telefonisk og pa mete redegjort for de termodynamiske sammenhenger mellom
overforingskapasitet, forlegningsméte og avstandskrav. OE har flere ganger bedt grunneieren om skriftlig
dokumentasjon av de innsigelser og pastander som presenteres i1 forbindelse med OE sin prosjektering uten
at noe er lagt frem. OE kontaktet Jens Kr. Lervik pd SINTEF den 21. februar for & fa hans syn pa saken.
Han husket knapt samtalen med Bye og ville ikke vedsta seg noen uttalelser. Da han ble foreholdt at han ble
brukt som sannhetsvitne 1 en konsesjonsbehandling var hans reaksjon at han ikke hadde blitt forelagt noe
skriftlig og heller ikke hatt mulighet til 4 vurdere sakens realiteter og at han dermed ikke ansket & bli brukt
som referanse i denne aktuelle saken. OE har ogsa bedt om skriftlig dokumentasjon pa uttalelser fra “andre
nettselskaper’” uten at noe heller her er blitt fremlagt.

Omega Elkraft har to ganger blitt bedt om a legge frem beregninger fra kabelleveranderene. Begge gangene
er det henvist til OE sin oppdragsgiver Oslo Vei og kabelleveranderen.

Tegning nr. 260 er situasjonskartet som ble sendt ut sammen med overenskomstdokumenter i oktober 2006
og er signert av beboerne pa ostsiden av veien. I etterkant av dette tidspunktet ble vestre del av traseen
forskjevet sa mye som mulig gstover nettopp for & imgtekomme krav fra blant annet Jan Bye. For beboerne
pa estsiden av veien har denne endringen ingen betydning da den ikke bererer deres tomter og grunneierne i
Ymers vel 4 og 6 fikk nye overenskomstkart tilsendt i desember 2006.

I forbindelse med skjerming av kabelanlegget mot magnetiske felt, har vi veert restriktive med & kreve slike

tiltak da det er svert vanskelig & oppna effektiv skjerming mot magnetfelt fra kabler i bakken. Vi viser ogsa
til Stralevernrapport 2005:8 kapittel 7.1.7. Skjermingstiltak vurderes a bli sa kostbart at det for dette tilfellet
ikke kan forsvares da situasjonen etter kabling allerede gir en vesentlig forbedring av magnetfeltforholdene.

Heringsuttalelsen konkluderer med at NVE palegger sgker & legge kabelkursene tettere enn det som né er
prosjektert. Ut fra de utredninger som er gjort, mener vi at dette ikke er teknisk/ekonomisk gjennomferbart.
Seker har allerede strukket seg s langt som mulig for at feltreduksjonen skal bli sterst mulig.

V1 har anmodet om at det gis konsesjon med ekspropriasjonstillatelse med forhandstiltredelse for skjenn er
avholdt da det ikke har vaert mulig & oppna minnelig ordning med grunneier i Ymers vei 4 og 6.

E-post fra Anette Louise S. Thiis-Evensen 16.01.07

Vi ser at innsenderen har boligadresse i Eikelundveien 24C som er i forlengelsen av kraftledningen mot
mast 15, altsa pa andre siden av prosjektet. Her har det aldr1 vaert diskutert eller utredet kabling i
forbindelse med seknaden som foreligger. Innsenderen er heller ikke direkte berort av tiltaket.
Kommentarene er stort sett av politisk karakter uten hensyn til utbyggers ekonomi. I forbindelse med
spersmal om relativ merkostnad for videre kabling vil vi grovt regnet ansld at kostnaden vil ligge pa
mellom 16.000 - 22.000 kr/m + MV A. Innsenderen kommenterer ikke hvor slike midler eventuelt skal
komme fra.
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Brev fra Kanvas (NVE 200700982-4)
Kommentarene slutter seg til brev fra @GV. Disse er behandlet sarskilt over.

Pal Rosen Olsen (200700982-5)

Innspillene herfra er for en stor del sammenfallende med innspillene fra @GV. Olsen bor i den delen av
strekningen som ikke ble valgt for kabling og han har mast nr. 7 stadende i sin hage. Uttalelsen tar bl.a. for
seg forholdene rundt bamehagene i nerheten av mast 9. Disse forholdene er beregnet og kommentert i
magnetfeltrapporten og i dette brevet. Hele uteomradet i barnehagen 1 Grefsenterrassen faller utenfor
beregnet omrade med 0,4uT magnetfelt og barnehagen ved Lilleskogen far et vesentlig redusert areal
innenfor samme grense, alt basert pa en svart konservativ vurdering av anleggets last. De gvrige
kommentarene gér i retning av & kreve utvidelse av sgknaden og palegg om kabling videre til mast 6.

Friluftsetaten, Oslo Kommune

Det har kun veert sma justeringer av traseen ved rundkjeringen i Akebakkeskogen. Vedlagt er et foto av det
omradet som er valgt for skjeting. Vi vil presisere at skjatingen foregér i groften og at omradets
infrastruktur tilbakefores. Groftene vil ga pa hver side av turveien og utenfor det omradet som er skravert
som omrade med biologisk mangfold. A legge kablene i veien og rundkjeringen vil blant annet medfore
parallellfering over bro og 200 meter ekstra kanal. Dette vil vare svaert fordyrende for prosjektet. Inngrepet
langs turveien blir minimalt og blir ikke synlig etter at graftene er tilbakefylt. Turveien settes i minst like
god stand om den var for inngrepet.

Bydel Nordre Aker (NVE 200700982-12)

Bydelsutvalget fattet vedtak 01. februar 2007 i mete der bl.a. @GV fikk presentere saken slik de sd den. Nar
det gjelder punkt 1 i vedtaket er disse vurderingene allerede gjort og kommentert i dette brevet. I punkt 2
bes utredet en mer optimal trase og at det tas hensyn til fremtidige belastningsekninger. Som tidligere
kommentert anser vi at turveier er egnede traseer for kabelferinger — man kan vanskelig argumentere med at
turveier er omrader mer permanent opphold (8 timer pr dag gjennom aret), og utredningsnivaet pa 65 % av
full belastning mener vi mer enn godt nok ivaretar fere var prinsippet. Vi minner igjen om at 0,4uT er
arsgjennomsnitt for magnetfeltet. I forhold til punkt 3 mener vi dette er godt ivaretatt. OV sine ensker har
vert kjent siden sommeren 2006, og beboerne har hatt 8 méneder til & gjennomf{ere sine vurderinger.

Arbeidsgruppen for kabling av heyspentlinjen (NVE 200700982-15)

Vi viser spesielt til gverste avsnitt side 2 der det understrekes at bekymringen for stralingsfaren i Ymers vei
har veart stor. Dette m4 veies mot innsigelsene fra beboere i Ymers vei 4 og 6 som vi mener bygger pa
misforstaelser i prosjektets utredningsfase. Som tidligere dokumentert vil nettoeffekten av tiltaket bety en
reduksjon av felteksponeringen pd 50 % eller mer for disse enhetene med dagens prosjekterte lgsning.

I det gvrige vil vi slutte oss til de bemerkninger og kommentarer arbeidsgruppen presenterer.

Ellers er skissen pa side 7 i uttalelsen et godt eksempel pa riktig tolkning og oppfatning av foreliggende
magnetfeltberegninger. Barnehagehuset ligger langt utenfor grensen for utredningskravet for 0,4uT og
grensen for gvrig gar 1 flukt med gjerdelinjen for barnehagens uteomrade som dag ligger innenfor
tilsvarende omrade for kraftledningen.

Anita Baklund (NVE 200700982-16)

Igjen fremmes pastand om ekt magnetfeltbelastning ved barnehagen i Grefsenkollveien 12. Dette er ikke
korrekt. I og med at alle berprte parter far en redusert eksponering for magnetisk feltstyrke etter at
kablingen gjennomferes, mener vi at inngrepet uten tvil er mer til gavn enn til skade.
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Anne Blucher og E. Gloppestad
Innsigelsen kommer fra beboere ved mast 14 og det kreves at ny kabelendemast 14 etableres lenger unna
Lofthusveien 52. Et slikt tiltak vil fa en merkostnad pa flere millioner kroner.

Ovrige innspill
De gvrige innspillene kom i fjor hgst og fremmer ingen nye momenter utover det som er presentert ovenfor.
Kommentarer til disse vil vaere de samme som er gitt for de uttalelser som er kommentert her.

Konklusjoner

I sum mener vi tiltaket vil vaere til sterre gavn enn skade for bade direkte og indirekte bererte grunneiere og
parter. Vi mener de magnetfeltmessige konsekvensene er godt dokumentert og at fere-var prinsippet er vel
ivaretatt.

Magnetfeltberegninger viser klart at begge eksisterende barnehager far redusert sin magnetfelteksponering i
forhold dagens kraftledning, eventuelt at de er uberert av tiltaket bade for og etterpa.

Likeledes mener vi at alle krav om ytterligere kabling ikke kan tillegges vekt 1 vurderingen. Det er sgkt om
konsesjon mellom mast 9 -14 og forholdene mellom mast 9 - 6 vil vare uendrede for de som bor der, selv
om de kunne onske seg at prosjektet hadde fortsatt til mast 6.

Gjenbruk av mast 9 mener vi er et godt tiltak som bade styrker prosjektets gkonomi og som samtidig er en
god teknisk losning. Eventuelle privatrettslige krav som folge av pastatt forringet utsikt mener vi ma lgses
mellom partene etter at konsesjon og ekspropriasjonstillatelse med forh&ndstiltredelse er gitt. Det blir opp
til retten a skjennsmessig fastsette en eventuell erstatning. Man skal ikke glemme at bade barnehagen og
hele A-blokken etter tiltaket vil ligge utenfor utredningsgrensen pa 0,4uT.

P& bakgrunn av vare kommentarer og konklusjoner ber vi om at seknadens né realitetsbehandles uten
ytterligere opphold og at tillatelse til nedvendige ekspropriasjoner med forhandstiltredelse for skjenn er
avholdt blir gitt.

Med hilsen

Hafslund Nett AS ’

'Kh’é’l"\ L\“—/ 4’{‘;“’1 v L'zv Kf_ r'l 1
Kiristin Lian Hévard Barli
avdelingsleder for plan senioringenigr

Vedlegg: Foto av skjeteplass
Landskapsplan til rammeseknad Grefsenkollveien 14



